
令和８年度 PFOS 及び PFOA 検査結果 

 

・基準値：50ng/L 以下（PFOS と PFOA の合算値） 

・定量下限値：PFOS、PFOA ともに 2ng/L 

・報告下限値：5ng/L 

 

・５月定期水質試験結果 

【大薮浄水場】  

採水日：令和 8 年 5 月 12 日 

 

浄水 

給水栓 

低区給水 

（高浜） 

高区給水 

（尺代） 

PFOS 3 3 3 

PFOA 12 12 13 

PFOS+PFOA 15 15 16 

                  単位：ng/L 

 

・８月定期水質試験結果 

【大薮浄水場】 

 

原水 浄水 

給水栓 

低区給水 

（高浜） 

高区給水 

（尺代） 

PFOS 3 3 4 3 

PFOA 11 12 11 11 

PFOS+PFOA 14 15 15 14 

 

 井戸 

大薮 水無瀬 国木原 鳥合 天薬 堀込 第２大薮 広瀬 

PFOS 4 3 2 2 5 5 4 3 

PFOA 10 12 9 11 14 13 12 9 

PFOS+PFOA 14 15 11 13 19 18 16 12 

 

【大沢特設水道浄水場】 

 原水 浄水 給水 

PFOS <2※ <2※ <2※ 

PFOA 23 <2※ <2※ 

PFOS+PFOA 23 <5 <5 

※定量下限値未満の場合、ゼロとして計算します。 


